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図面名称

海釣り公園・レストハウス 平面図

縮　尺

A3 : 1/500令和６年５月

工　事　名　称

鳴尾浜臨海公園南地区受水槽設置工事

施　工
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HIVP50,HIVP100

受水槽廻り
M-09図参照

本管引込部
M-10図参照

芝生スプリンクラー用

既設芝生スプリンクラー25A

11ヶ（60L/min，2.8ｋｇ/ｃｍ3）

乾電池式散水コントロール盤
（RSC-2WP）

以降北側公園
M-07図参照

HIVP50

 － 

 － 

 －
 

GV40(VC-1共)

レストハウス便所
M-12図参照

HIVP100 HIVP100

海釣り公園便所
M-12図参照

コンクリート製バルブBOX(450×450×700H)

BV100+電磁弁100

アスファルト掘削・復旧

記号 用途

新設を示す。

既設を示す。

アスファルト部配管

インターロッキング部配管
（撤去・改修）

HIVP50 HIVP50

石階段撤去・復旧

★

★

★

配管切断閉塞

配管接続

★

M-17図参照

株式会社エイダブリューエンジニアリング

コンクリート製電磁弁BOX(600×600×700H)

★

※詳細図（M-11）参照

★

★

★

★

竣工図
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図面名称

海釣り公園・レストハウス
本管引込部平面詳細図

縮　尺

A3 : 1/50

工　事　名　称

鳴尾浜臨海公園南地区受水槽設置工事

青銅製仕切弁50（VC-P共)
メ－タ－バイパスユニット50
（メーター貸与品）逆止弁付
青銅製仕切弁50（VD-P共)

市
配

水
管

 D
IP

15
0

以降海釣り公園
レストハウス M-06図参照

青銅製仕切弁50（BOX共)
HIVP50

PEP50　　H=600　

▽歩道

本管引込部断面図　　1：50

本管引込部平面詳細図　　1：50

PEP50
サドル分水栓

150×50

市配水管DIP150

青銅製仕切弁50（BOX共)
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0
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0

▽車道

▽歩道
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アスファルト掘削・復旧範囲
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00

0

令和６年５月株式会社エイダブリューエンジニアリング

施　工

竣工図
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Ｍ－１４

図面名称

海釣り公園・レストハウス
ガス管撤去平面図

縮　尺

A3 : 1/500

工　事　名　称

鳴尾浜臨海公園南地区受水槽設置工事

 G 
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 G 

サービスコック80（撤去）

(プロテクター共）

ガス本管

80

80

80

撤去,処分を示す。

80
 G 

記号 用途

既設を示す。

ガス管引込部撤去（別途大ガス工事）

令和６年５月株式会社エイダブリューエンジニアリング

施　工

竣工図


